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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 3 
 
Tárgy: kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ Ajánlatkérő (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20) 10/2016/Péterfy „Péterfy 
Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ központi 
telephelygőzkazánjainak átállítása melegvíz üzeműre vállalkozási szerződés keretében” 
ikt. számú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti 
közbeszerzési eljárása során 

 
 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 
 
 
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Ajánlatkérő (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor u. 8-20) a Kbt. 113. § (4) bekezdése alapján az összes gazdasági szereplő értesítése 
mellett az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 
 
KÉRDÉS 1:  
 
A 2017. március 17. napján kapott kiegészítő tájékoztatásban VÁLASZ 2:“Kiviteli terv része a 
kaloriferek megtervezése és beépítése. A méreteket mindenképp a helyszínen kell felmérni. Nem 
rendelkezünk a klímákra vonatkozó rajzokkal és gépkönyvekkel.” A kapott válasz számunkra még 
mindig nem kielégítő. A helyszíni bejáráson készített jegyzeteink, a kiegészítő tájékoztatásban és a 
műszaki leírásban szereplő adatok, információk alapján még mindig nincs elég műszaki 
információnk. A kaloriferek pontos meghatározásához szükségesek a teljesítmény adatok, a belső 
befoglaló méretek, a klímaberendezések légszállítási adatai. Ezt előzetesen a jelenlegi adatok 
alapján nem tudjuk kalkulálni. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy pontosítsa az előző válaszát a 
jövőben elvárt teljesítményadatokra, ha a mostani bontásra kijelölt berendezések adatai nem 
ismertek. 
 
VÁLASZ 1:  
 
CLIVET gyártmányú  klíma (urológia-sebészet műtő) légszállítás 10500 m3/h méret 600x600 
mm. Fűtőber 1. klíma ( szemészeti műtő) Légszállítás 5000 m3/h méret: 600x600 mm. Fűtőber 2. 
klíma (szem. műtő) 8000 m3/h éret: 600x600 mm. 
 
 
 
Kelt Budapesten, 2017. március 28. napján 
 
 
 
Dr. Herbák Henrietta 

Ajánlatkérő képviseletében 
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